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Underground mine activities is not detached by mechanical ventilation system for supplying
air demand for worker’s breathing, dirty air and toxic gases removing, dust reducing, and
heat and humidity controlling. There for makes safer and enjoyable in working. To facility the
study of mine ventilation in campus, the simulation study about mechanical underground
mine ventilation system was applied. To do this research, the describtion about mechanical
ventilation  system of underground mine is necersary and also we need pay attention with the
parameters in air qualities and quantities controlling witch are not over limit to the limit
value (NAB). Describing how to control the air qualities and quantities, the writer got sample
as well as PT. AICJ. PT.AICJ’s ventilation system is forcing system with some parameter like
air velocity, wet and dry temperature, relative humidity, tunnel dimension, and around of
gases concentration in air at mine front. Gases measured to wards the concentration of  O2,
CO2, CH4, and H2S. In  this research, the writer designed and created a simulation of
ventilation system, with autoCAD 2014 modeling advises. In the other hand the material that,
used for equipment is iron plate 1 mm thickness. Volumetric air flow rate produced by forcing
fan (18” diameter size) is 0.23m3/second with 260C effectively temperature. Medium air flow
rate is 0.24m/second with is 25,30C effectively temperature. High air flow rate is
0,26m/second with 24,70C effectively temperature, while volumetric air flow rate of forcing
fan 16” diameter size is o,26 m3/second with 24,40C  effectively temperature, for exhaust fan
(4”size) produced 0,18 m3/second volumetric air flow rate with 26,50C effectively
temperature . so the simulation equipment ventilation  can show  measure result by quantity
and quality airflow characteristic.
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I. PENDAHULUAN
Sistem ventilasi pada kegiatan
penambangan bawah tanah merupakan hal
yang sangat penting, berbeda dengan
tambang terbuka, pada tambang bawah
tanah ketersediaan udara sangat terbatas.
Pada tambang bawah tanah udara  yang ada
sangat terbatas ditambah dengan aktivitas
penambangan yang menimbulkan debu
sehingga keberadaan ventilasi sangat
dibutuhkan dalam sistem penambangan
bawah tanah.
Apabila tidak ada ventilasi dalam
tambang bawah tanah akan berakibat,
sulitnya para pekerja bernafas dan yang
lebih buruk dapat menyebabkan kematian.
Dengan adanya ventilasi yang baik pada
tambang bawah tanah maka para pekerja
akan merasa nyaman ketika mereka
bekerja.
Pada tambang bawah tanah sistem
ventilasi sangat berperan penting dalam hal
pemenuhan kebutuhan udara pernafasan
pekerja, membersihkan udara kotor dan
gas-gas beracun, mengurangi konsentrasi
debu dan juga mengatur panas dan
kelembaban  udara di dalam tambang
sehingga tercipta kondisi kerja yang aman
dan nyaman. Jika temperatur udara tidak
sesuai dengan temperatur efektif yang
disarankan oleh KEPMEN-555K yaitu
antara 18 ˚ - 24˚ celcius maka front kerja
tersebut harus dikondisikan agar sesuai
dengan persyaratan tersebut.
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Pada tambang batubara bawah tanah
(underground mine), dapat diasumsikan
terjadi berbagai macam sumber panas yang
dapat meningkatkan suhu udara di area
tambang bawah tanah. Diantaranya panas
dari batuan, panas dari alat yang digunakan,
dan panas dari tubuh pekerja. Ditambah
dengan sistem ventilasi yang kurang baik
maka peningkatan suhu di area
penambangan bawah tanah tidak dapat
dihindarkan.
Kemudian agar udara yang masuk ke
dalam tambang bawah tanah dapat sesuai
dengan kebutuhan udara yang dibutuhkan
oleh para pekerja, maka diperlukan
perhitungan jumlah karyawan yang
bekerja di dalam tambang bawah tanah,
menghitung luas penampang terowongan,
menghitung kecepatan angin, jumlah angin
masuk dan yang keluar dari dalam tambang
bawah tanah tersebut.  Untuk  menciptakan
kondisi  kerja yang nyaman bagi  pekerja,
perlu dilakukan pengkajian terhadap
beberapa parameter yang meliputi; jumlah
dan kondisi gas, jumlah peralatan mesin
yang beroperasi serta kondisi suhu dan
kelembaban udara sehingga dengan
dilakukan pengkajian terhadap parameter
ini, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas
udara yang diperlukan untuk kelangsungan
operasional yang memenuhi persyaratan
kepmen 555k.
Dalam melakukan penelitian ini
penulis membutuhkan gambaran tentang
sistem ventilasi mekanis tambang bawah
tanah serta parameter yang menjadi acuan
dalam menentukan karakteristik kuantitas
dan kualitas udara  yang aman dalam
melakukan proses penambangan dan tidak
melewati nilai ambang batas (NAB). Maka
PT.Allied Indo Coal Jaya Sawahlunto,
menjadi acuan penulis dikarenakan
melakukan penambangan batubara dengan
metode tambang bawah tanah sistem room
and pillar. Sistem ventilasi mekanis yang
digunakan adalah sistem ventilasi hembus.
Dalam merancang suatu sistem
ventilasi pada tambang bawah tanah tentu
harus dipelajari aspek apa yang saja akan
menjadi parameter dalam mendesain sistem
ventilasi. Hal tersebut dipelajari oleh
mahasiswa teknik pertambangan UNP
dengan mata kuliah ventilasi tambang.
Mata kuliah ventilasi tambang
dipelajari oleh mahasiswa secara teori dan
praktek. Namun kenyataannya
pembelajaran banyak berfokus pada teori
saja, karena ketiadaan alat simulasi
pembelajaran ventilasi tambang. Pratikum
pada kuliah ventilasi tambang dilakukan
melalui kunjungan langsung ke lapangan,
pada perusahaan yang melakukan metode
penambangan secara tambang bawah tanah.
kegiatan dilakukan dengan intensitas yang
sedikit, sehingga ilmu secara praktek
mengenai ventilasi tambang dirasa kurang.
Permasalhan yang diungkap pada
penelitian ini adalah Apa saja parameter
pengukuran yang dilakukan untuk
memastikan kualitas dan kuantitas udara
pada tambang bawah tanah terpenuhi
sesuai aturan yang berlak, Bagaimana
bentuk rancangan dan hasil pembuatan alat
simulasi sistem ventilasi tambang bawah
tanah yang dapat menggambarkan
pemantauan kualitas dan kuantitas udara
dapat dilakukan, sebagaimana pada kondisi
nyata di tambang bawah tanah, Parameter
apa saja yang bisa diukur dan diungkapkan
dari alat simulasi sistem ventilasi tambang
bawah tanah yang telah dirancang dan
dibuat.
Tujuan dai penelitian ini adalah
Mengungkapkan cara pengukuran kualitas
dan kuantitas udara pada tambang bawah
tanah PT.AICJ, Mendapatkan parameter
apa saja yang diukur pada pengendalian
kualitas dan kuantitas udara di PT.AICJ,
sekaligus mendapatkan nilai hasil
pengukuran dan membandingkannya
dengan nilai standar yang ada,
Menghasilkan rancangan dan sekaligus
membuat alat simulasi sistem ventilasi
tambang bawah tanah, untuk pembelajaran
mata kuliah ventilasi tambang, serta
Menguji coba alat simulasi sistem ventilasi
tambang bawah tanah yang telah dirancang
dan dibuat, serta mengungkapkan
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parameter apa saja yang dapat diperoleh
dari alat simulasi tersebut.
II. METODOLOGI




berhubungan dengan materi yang akan
dibahas di lapangan melalui buku-buku,
jurnal dan sumber lainnya.
2. Pengambilan Data
Data yang diambil berupa data primer
dan data sekunder. Untuk data primer
diambil langsung di pada alat simulasi
yaitu : (pengukuran kecepatan udara,
pengukuran dimensi saluran, ,
kelembaban udara, temperatur,.
Sedangkan untuk data sekunder didapat
dari skripsi atau laporan mahasiswa
sebelumnya yaitu : (peta layout
penambangan, parameter yang diambil
oleh perusahaan.
3. Pengolahan Data
Analis pengolahan data bertujuan untuk :
a. Membuat rancangan dan alat
simulasi sistem jaringan ventilasi
b. Perhitungan kualitas dan kuantitas
udara dari hasil simulasi.
c. Menghitung efisiensi kerja dari data
temperature hasil simulasi
4. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan diperoleh dari hasil
perhitungan, dan analisis data simulasi.
Serta saran-saran agar apa yang
direkomendasikan bisa dijadikan
pertimbangan untuk peningkatan guna
alat.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan pada penilitian
ini adalah mengenal evaluasi kualitas dan
kuantitas udara. Alat simulasi ventilasi
tambang bawah tanah sebagai pembelajaran
mata kuliah ventilasi tambang jurusan
teknik pertambangan UNP.
3.1 Hasil rancangan alat simulasi
ventilasi tambang bawah tanah
Rancangan alat simulasi mengunakan
software autocad 2014. Berikut gambar
desain alat simulasi ventilasi tambang.
Gambar 1. Desain Realistik 3d Alat
3.2 Hasil Analisis Udara pada Alat
Simulasi
Kuantitas udara dihitung berdasarkan
hasil kali kecepatan udara dengan luas
penampang yang dilawatinya dengan
menggunakan rumus :
Q = V x A
Keterangan :
Q = Kuantitas udara, m3/detik
V = Kecepatan aliran udara
tambang, m/detik
A = Luas penampang jalan udara
tambang, m2
Dari evaluasi kebutuhan udara di
atas dapat diambil kesimpulan bahwa debit
udara yang dapat disuplai oleh fan dapat
mencapai ujung saluran dengan rata-rata
untuk fan hembus ukuran 18”dan fan hisap
0.16m3/detik, dan fan hembus ukuran 16”
0.53m3/detik.Berikut data kuantitas udara
pada ujung saluran dan buangan pada
masing- masing fan.
Tabel 1. Kuantitas udara pada ujung

























saluran 5,466 0,096 0.526
blower buangan
fan 22.090 0,008 0,179
Jurnal Sains dan Teknologi Vol 17 no 2, Desember 2017
3.3 Hasil analisis Kualitas Udara pada
alat simulasi
Hasil evaluasi pada ujung saluran alat
simulasi dengan fan hisap dan hembus
dengan menyesuaikan standar (Nilai




Dari data hasil evaluasi kualitas udara
alat simulasi memiliki temperatur efektif
yang cukup tinggi yaitu melebihi nilai
ambang batas yang diizinkan oleh Kepmen
555.K/26/M.PE/1995 yaitu 18 - 24 0C,
sedangkan untuk kelembaban relatif yang
diizinkan oleh Kepmen
555.K/26/M.PE/1995 adalah < 85, tidak
melewati nilai ambang batas yang
ditetapkan.
IV. KESIMPULAN
parameter yang diukur oleh PT.AICJ
meliputi; data kecepatan angin, luas
dimensi terowongan, luas saluran udara,
data temperatur udara, serta data kandungan
gas dalam udara. desain alat simulasi
penulis menggunakan software autocad
2014.
Alat simulasi dibuat menggunakan
lempengan besi tebal 1 mm. Dari hasil
percobaan Dengan fan ukuran 18” yang
digunakan pada percobaan pada alat
simulasi, maka diperoleh kecepatan angin
2,751 m/detik pada ujung saluran, sehingg
kuantitas udara yang dialirka sebesar
0,264m3/detik. Pada tahanan pengecilan
(point B) kecepatan udara yang dialirkan
3,196 m/detik, sehingga kuantitas udara
0,287 m3/detik. Pada tahanan percabangan
(point D) kecepatan udara 0,993 m/detik,
kuantitas udara 0,16 m2/detik.
Percobaan menggunakan fan hembus
ukuran 16”(tenaga lebih besar dibanding
ukuran 18”) diperoleh data kecepatan angin
pada ujung saluran 5,466 m/detik, maka
kuantitas udaranya 0,526m2/detik. Pada
tahanan pengecilan (point B) kecepatan
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4 61 0 0 0 0 0 91






5 70 0 0 0 0 0 80
Tabel 2. Hasil evaluasi mengenai kualitas udara pada masing-masing fan
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angin sebesar 0,5711 m/detik, sehingga
kuantitas udaranya 0,514 m3/detik. Pada
tahanan percabangan (point D) kecepatan
angin sebesar 1,766 m/detik, maka
kuantitas udara 0,283 m3/detik. Percobaan
menggunakan fan hisap pada tahanan
pengecilan (point B) kecepatan angin
terdeteksi 1,961 m/detik, maka kuantitas
udaranya 0,1765 m3/detik. Pada tahanan
percabangan (pointD) diperoleh data
kecepatan angin 0,422 m/detik, sehingga
kuantitas udaranya 0,675 m3/detik.
Sedangkan pada buangan fan hisap
kecepatan angin 22,09 m/detik, maka
kuantitas udaranya 0,179 m3/detik. Maka
dapat disimpulkan pada tahanan pengecilan
(point B) kecepatan angin lebih besar
dibanding titik pengukuran lain, kecuali
pada buangan fan hisap, hal ini disebabkan
karena luas penampang yang lebih kecil.
Pada tahanan percabangan (point D)
kecepatan udara berkurang hampir separuh
dari titik pengukuran sebelumnya,
dikarenakan jumlah udara yang mengalir
terdistribusi pada kedua percangan.
Temperature efektif yang diperoleh jika
percobaan dilakukan pada ujung saluran
menggunakan fan hembus ukran 18”
kecepatan maksimum adalah 25,40C,
menggunakan fan hembus ukuran 16”
temperatur efektifnya 25,70C pengukuran
dilakukan pada point E yaitu sebelum ujung
saluran. Sedangkan temperatur efektif dari
fan hisap adalah 27,70C pengukuran
dilakukan pada titik pengukuran point E.
kesimpulan Dari data hasil evaluasi kualitas
udara alat simulasi memiliki temperatur
efektif yang cukup tinggi yaitu melebihi
nilai ambang batas yang diizinkan oleh
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 yaitu 18 - 24
0C, sedangkan untuk kelembaban relatif
yang diizinkan oleh Kepmen
555.K/26/M.PE/1995 adalah < 85, tidak
melewati nilai ambang batas yang tetapkan.
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